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LGS下地壁（65W)

防火上主要な間仕切

天井裏まで達せしめる

凡　　例

+***

鉄骨下地　ALC〇ｱ 50

外壁：1時間耐火構造（FP060NE-9293）

柱：2時間耐火構造（FP120CN-9406)

梁：2時間耐火構造（FP120BM-9350）
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特定防火設備

防火設備

消火器（ABC10型）BOX共

▽ 室名札

▼ 代用進入口

スチールパーテーション
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LGS下地（65W)強化PB〇ｱ 21両面二重張

耐火間仕切（H12建告1399）

CB〇ｱ 100（D10@400ﾀﾃﾖｺ）
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(仮称 )北方町立北学園文教施設新増改築等工事
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EXP.J（SUS製　ｸﾘｱﾗﾝｽ350）　

土間ｺﾝｸﾘｰﾄについてはｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ〇ｱ 100打込の上ｶﾊﾞｰ設置

屋根防水には水受平板ブロック300角を設置する

竪樋（特記なきはｶﾗｰVP100）

既設RC壁撤去（W15：D10@150SC）

開口（2100Wｘ2500H）補修
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